Wejherowo, dnia 15.02.2023r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

HK.9022.1.47.A1.2023.6

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 06/23

Dotvezy wodociggu publicznego Przetoczyno

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) oraz §4, §21, §22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdan z urzgdowych badan jakosci wody oraz sprawozdan przekazanych
przez administratora wodociagu realizowanych wedlug ustalonego harmonogramu
i po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru préby
28-01-2022 02408/Z1L/22% Przetoczyno, ul. Swierkowa 5**
14-04-2022 07950/Z1/22* Przetoczyno, hydrofornia
07-06-2022 170.440.2022 Przetoczyno, ul. Pomorska 14, budynek komunalny**
03-08-2022 21516/Z1L/22% Przetoczyno, woda surowa
28-11-2022 272741Z1L122%* Przetoczyno, ul. Pomorska 14, budynek komunalny**

*Kontrola wewnetrzna

**Punkt zgodnosci zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przyvdatnos$¢ wody do spozvcia przez ludzi z wodociagu publicznego Przetoczvno

PaAstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obroricéw Helu 3
tel. (58) 677-759-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.p!



UZASADNIENIE

W okresie 28.01.2022r. — 28.11.2022r. w ramach biezacego nadzoru sanitarnego oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez administratora wodociaggu —
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0., dokonano poboru préb wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Przetoczyno.

Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii
grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczb¢ enterokokéw w 100 ml wody,
0g6lng liczbe mikroorganizméw w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrow
fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwe, metnosé, odczyn, przewodnosé
elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, zZelazo, fluorki, chlorki,
siarczany, cyjanki, rte¢, sod, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen,
kadm, antymon, magnez, miedZz, oléw, X trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,
£ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, chlorek winylu, twardos¢, chlorany, chloryny, bromiany,
bromodichlorometan, chloroform, X THM, akrylamid, OWO, ozon, chlor wolny, chloraminy,
pestycydy chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, herbicydy triazynowe,
¥ pestycydow. W zakresie parametréw promieniotworczych oznaczono: Ra-226, Ra-228, Tryt.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu
publicznym Przetoczyno.
Woda z wodociggu publicznego Przetoczyno odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym
w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuja:
1. Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0.
2. Wéjt Gminy Szemud
3. aa



