Wejherowo, dnia 23.03.2020r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 03/20

Dotvezy wodociacu publiczneso Bojano

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(DzU. z 2019r. poz. 59) oraz §4, §21, §22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z2017r., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdan z urzgdowych badan jakosci wody oraz sprawozdan przekazanych
przez administratora  wodociggu  realizowanych wedlug ustalonego  harmonogramu
i po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentow

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce poboru préby
2019-01-14 18109/19/GDY * : Bojano, ul. Wybickiego 38%*
2019-03-13 120930/19/GDY* Bojano, hydrofornia
2019-05-13  OLB.90.4411.1392019.BK |  Koleczkowo, ul. Wejherowska 24%* |
2019-06-06 - 264063/19/GDY* ' ~ Bojano, hydrofornia
2019-08-26 1067/521/19% Bojano, ul. Wybickiego 38%+*
C o 2019-09-12 431032/19/GDY* Koleczkowo, ul. Wejherowska 24%* |
2019-10-14 OLB.90.44113512019.HK | Bojano, ul. Wybickiego 38%*
2019-12-05 596034/19/GDY* Dobrzewino, ul. Gdanska 23%* |
2009-1224 | 635951/19/GDY* ' Karczemki, ul. Gdariska 21%*

*Kontrola wewnetrzna
**Punkt zgodnosci zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przyvdatnosé wodyv do spozyvceia przez ludzi z wodociagu publicznego Bojano

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Qbroficdw Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse@wejherowo.pl
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UZASADNIENIE

W okresie 14.01.2019r. — 24.12.2019r. w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego oraz
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez administratora wodociggu —
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0., dokonano poboru préb wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Bojano.

Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii
grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbe enterokokéw w 100 ml wody,
ogélng liczbe mikroorganizméw w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametréw
fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwe, metnos$¢, odczyn, przewodnoéé
elektryczna, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, zelazo, fluorki, chlorki,
siarczany, cyjanki, rte¢, sod, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen,
kadm, antymon, otéw, X trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, T WWA, benzen,
1,2-dichloroetan, chlorek winylu, £ THM.

W probee wody pobranej w dniu 05.12.2019r. stwierdzono ponadnormatywng metnos$é
w badanej wodzie. Powtdérne badania wody nie potwierdzily przekroczen ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu
publicznym Bojano.

Woda z wodociggu publicznego Bojano odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuja:

1. Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.
2. Wéjt Gminy Szemud
3. a/a



