PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Wejherowo, dnia 01.02.2024r.
w WEJHEROWIE

HS.9022.1.55.A7.2024

Ocena obszarowa jako$ci wody nr 9/24
za rok 2023
-Gmina Szemud-

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji (Dz.U.
z 2023r., poz. 338 ze zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 537 ze zm.) oraz § 23 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z2017r., poz. 2294) dokonat oceny obszarowej jakosci wody za rok 2023 dla gminy Szemud.

Na terenie Gminy Szemud jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nadzorowana jest
w 9 wodociagach publicznych, dla ktérych woda pozyskiwana jest ze studni gl¢binowych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jako$¢ wody w wytypowanych
punktach zgodnos$ci poboru préb wody z czestotliwoscia zgodna z wytycznymi ww. rozporzadzenia. Zakres
i czgstotliwo$¢é badan prébek wody jest uzalezniona m.in. od produkcji wodociggu oraz od ilosci oséb
korzystajacych z danego wodociagu.

Ponadto Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. prowadzi kontrole wewnetrzng
jakosci wody w nadzorowanych wodociggach.

Badania jakosci wody zgodnie obowigzujacymi wymaganiami wykonywane sg w laboratoriach Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan
wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcjg Sanitarng.

Charakterystyka zaopatrzenia w wode gminy Szemud
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Przeprowadzone dzialania w ramach nadzoru nad jakoscig
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Szemud

> W roku 2023 wykonano 106 badan laboratoryjnych wody, z czego 22 nie odpowiadalo wymaganiom

sanitarnym.

> Wykonano badania probek wody w  zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym

i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikéw bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii grupy coli w 100
ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczb¢ enterokokéw w 100 ml wody, ogélna liczbe
mikroorganizméw w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametréw fizykochemicznych
i organoleptycznych oznaczono: barwe, metno$é, odczyn, przewodno$é elektryczng, zapach, smak, jon
amonowy, azotany, azotyny, mangan, zelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtgé, sod, indeks
nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, magnez, miedz olow,
% trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, £ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna,
chlorek winylu, twardos¢, bromiany, ZTHM, akrylamid, OWO, ozon, pestycydy chloroorganiczne, fungicydy,
pestycydy fosforoorganiczne, herbicydy triazynowe, X pestycydow.

> W roku 2023 w wodociagu publicznym Le$no w zwigzku z zaopatrywaniem konsumentéw w wode

surowg o ponadnormatywnych zawartosciach parametréw fizykochemicznych (mangan, zelazo, metnosé),
zwigzanym z prowadzong modernizacjg stacji uzdatniania wody i zwiazanym z tym okresowym jej
wylaczeniem z uzytkowania, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Wejherowie stwierdzil w dniu
20.07.2023r. warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi przy zachowaniu okre$lonych wartosci
parametrow fizykochemicznych ww. wodociggu. Po zakonczonych dzialaniach naprawczych i przedtozeniu
wynikéw potwierdzajacych wiasciwg jakos¢ wody w dniu 28.09.2023r. oraz uzyskaniu oceny higienicznej na
materialy zastosowane przy modernizacji SUW, PPIS stwierdzit przydatno$é wody w przedmiotowym
wodociagu.

Ponadto w okresie od 03.10.2023r. - 06.10.2023r. PPIS w Wejherowie w ww. wodociagu stwierdzit
warunkowg przydatno$¢ wody z uwagi na obecno$é bakterii gr. coli i wydal komunikat, w ktérym
poinformowano konsumentéw o koniecznoéci korzystania z wody po jej uprzednim przegotowaniu. W dniu
11.10.2023r. po uzyskaniu wynikéw badaf potwierdzajacych wilasciwa jako$é bakteriologiczna wody PPIS
stwierdzit przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z przedmiotowego wodociagu.

» W roku 2023 w miejscowosci Kamiei w zwigzku z niewlasciwg jakoscia bakteriologiczng wody
pobranej w strefie zaopatrujacej w wode¢ ulice: H. Sienkiewicza, Gdafiska, W. Reymonta, B. Leémiana,
Lipowa, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdzit w dniu 25.05.2023r. warunkowa
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi i wydat komunikat o zaleceniach dot. korzystania z wody po jej
uprzednim przegotowaniu. W dniu 02.06.2023r. po uzyskaniu wiasciwej jakosci bakteriologicznej wody PPIS
w Wejherowie stwierdzit przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ww. strefie zaopatrzenia.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami badan
laboratoryjnych probek wody, na dzien 31.12.2023r.

stwierdzil przydatno§é wody do spozvcia
we wszystkich wodociagach publicznych gminy Szemud

Otrzymuja:

1.  Wéjt Gminy Szemud
ul. Samorzadowa 1, 84-217 Szemud

2. Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
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