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CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 18092/ZL/26

z dnia 29.06.2026

Strona: 2

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki:

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13

Pomorskiego 3

16.06.2026

ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Gruszka Karolina

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j* A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* A/Z)

Pracownik CBiD

Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 12606/01/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-06-16
Miejsce pobierania prébki / opis ulecie V\{arzno, Wa.rzno, ul. Gryfa Pom?rsglego
3, tazienka na pietrze / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie - A o
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania o = Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO 11732:2007
Analiza przeptywowa z ) 1)
AZ Jon amonu detekcig [mg/l NH,] |0.040 - 2576 0.50 ZGODNY <0.040
spektrofotometryczng +0.006
PN-EN ISO
AIZ Azotany 10304-1:2009+AC:2012 | [mg/l NO, | 0.50 - 100 50*** ZGODNY <0.50"
IC-CD +0.07
PN-EN ISO 13395:2001
Analiza przeptywowa z ) e 1)
AZ Azotyny detekcia [mg/INO,] | 0.033-33 0.50 ZGODNY <0.033
spektrofotometryczng +0.005
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. lll z KOs mentow i
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mg/l Pt] 5-1500 bez — 5
Spektrofotometryczna ) )
nieprawidtowych
Zmian*** +1
akceptowalna
PN-EN ISO konsSrrnZ:téwi
AZ Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 bez — 0.57
Nefelometrycznie ) )
nieprawidtowych
Zmian*** +0.08
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Smak Metoda TEN2) 18 konsumentow i . <"
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Zapach Metoda TOND 18 konsumentow i . <"
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
. PN-EN ISO 10523:2012 o _
A/Z | pH /temp. pomiaru Potencjometryczna -I°C 2.0-12.0 6.5-9.5 ZGODNY 7.5/21.3 r02
Przewodno$¢ PN-EN 27888:1999
Az elektryczna wtasciwa Konduktometrycznie [wS/om] 10- 150000 2500 ZGODNY 360 +28
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001
AZ (Utlenialnosé z Miareczkowo [mg/l O] 0.50 - 20.0 5.0 ZGODNY 1.2
KMnO4) +0.1
PN-EN ISO
AZ Chlorki 10304-1:2009+AC:2012 [mg/l CI] 1.0-10000 250 ZGODNY 56
IC-CD +0.9




Sprawozdanie z badan

CBiD sp. z 0.0. Nr 18092/ZL/26

z dnia 29.06.2026

Strona: 3

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki:

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13
ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa
Pomorskiego 3

Prébke pobrat:

16.06.2026 Prébke dostarczyt:

Gruszka Karolina

wg PN-EN I1SO

19458:2007 (S.j* A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* A/Z)

Pracownik CBiD

Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 12606/01/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-06-16
Miejsce pobierania prébki / opis ulecie V\{arzno, Wa.rzno, ul. Gryfa Pom?rsglego
3, tazienka na pietrze / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania P o = Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
AZ Siarczany 10304-1:2009+AC:2012 | [mg/ SO, | 1.0-10000 250 ZGODNY 18
IC-CD +2
AZ Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 [ug//l BrO3] 1.0-20 10 ZGODNY <1.0"
IC-CD +0.2
PN-EN ISO 14403-2:2012
Cyjanki (Cyjanki Analiza przeptywowa z ) 1
AZ 0géine) detekcg [ugl CN] | 5.0 - 20000 50 ZGODNY <5.0
spektrofotometryczng 0.7
PN-EN ISO
AZ Fluorki 10304-1:2009+AC:2012 [mg/l F] 0.020-30 1.50 ZGODNY 0.22
IC-CD +0.03
Ogolna liczba
mikroorganizméw w . bez
A/Z | 22+2°C po 72h na PN'EN.ISO 6222:2004 [i-t.k./1mi] - nieprawidtowych — 80
Posiew wgtebny ok
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym [60;110]
Liczba Enterokokéow
katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 | .
Az (Enterokokéw Filtracja membranowa lj-tk./100mi] . 0 ZGODNY 0
jelitowych) [0;8]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
AZ | Escherichia col +A1:2017-04 0j-tk./100m] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 . e
AlZ coli +A1:2017-04 [j.t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
E/Z |2,4-DDD (o,p'-DDD) PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/Z | 2,4'-DDE (o,p"-DDE) PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/] 0.010 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/z | 2,4-DDT (o,p-DDT) | PNEN 1SO 6468:2002 Mg | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/Z |4,4-DDD (p,p'-DDD) PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/Z |4,4-DDE (p,p'-DDE) PN-EN ISO 6468:2002 [ng/ 0.010 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
£/z | 4,4-DDT (p,p-DDT) | PNEN 19O 6468:2002 gl | 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
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z dnia 29.06.2026

Strona: 4

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki:

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13

Pomorskiego 3

16.06.2026

ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Gruszka Karolina

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Pracownik CBiD

Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 12606/01/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-06-16
- . . Ls . ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa Pomorskiego
Miejsce pobierania probki / opis 3, fazienka na pietrze / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie - A o
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania o = Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia oznaczenia wartosci zgodnosci
E/Z Alachlor PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/z | Aldehyd endryny | PNENISO 6468:2002 [ug/ 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD £0.003
E/Z Aldryna PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
alfa-Heksachlorocykl [ PN-EN ISO 6468:2002 1
E/Z oheksan GO-ECD [ug/ 0.010 - 100 0.10 ZGODNY <0.010" 10,003
beta-Heksachlorocyk| PN-EN ISO 6468:2002 1
E/Z loheksan GCECD [ug/ 0.010 - 100 0.10 ZGODNY <0.010" 10008
E/Z cis-Chlordan PN-EN ISO 6468:2002 g/l 0.010 - 100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
delta-Heksachlorocy | PN-EN ISO 6468:2002 1
E/Z Koheksan GC.ECD [ug/l 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010" £0.003
E/Z Dieldryna PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/Z Endosulfan | PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/Z Endosulfan Il PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD £0.003
E/Z Endryna PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
Epoksyd heptachloru[ PN-EN ISO 6468:2002 . 1
E/Z (Izomer A) GO-ECD [ug/ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010" oo
Epoksyd heptachloru[ PN-EN ISO 6468:2002 . 1
E/Z (Izomer B) GC.ECD [/ 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010" 40,003
Gamma-Heksachlor .
E/Z ocykloheksan PN-EN ISO 64682002 [ug/] 0.010 - 100 0.10 ZGODNY <0.010"
) GC-ECD
(lindan) +0.003
E/Z | Heksachlorobenzen | PTN-EN ISO 6468:2002 [ug/] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD £0.003
E/Z Heptachlor PN-EN ISO 6468:2002 g/l 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010M
GC-ECD +0.003




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 18092/ZL/26

z dnia 29.06.2026

Strona: 5

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki:

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13

Pomorskiego 3

16.06.2026

ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Gruszka Karolina

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Pracownik CBiD

Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 12606/01/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-06-16
Miejsce pobierania prébki / opis ulecie V\{arzno, Wa.rzno, ul. Gryfa Pom?rsglego
3, tazienka na pietrze / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania P o = Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
E/Z Izodryna PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
E/Z Metoksychlor PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD £0.003
E/Z | Pentachlorobenzen PN-EN ISO 6468:2002 [ng/M 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010M
GC-ECD +0.003
Siarczan PN-EN ISO 6468:2002 1
BZ 1 endosulfanu GC-ECD [ug/] 0.010-100 0.10 ZGODNY <0.010" w0003
E/z | trans-Chlordan PN-EN ISO 6468:2002 [ug/] 0.010 - 100 0.10 ZGODNY <0.010"
GC-ECD 0,003
E/Z Trifluralina PN-EN ISO 6468:2002 g/l 0.010-1.00 0.030 ZGODNY <0.010"
GC-ECD +0.003
AZ | Benzo(a)piren PN-EN ISO 17993:2005 [ug/] 0.0020 - 100 0.010 ZGODNY <0.0020"
HPLC-FLD +0.0007
Suma
wielopierscieniowych| PN-EN ISO 17993:2005 1
nz weglowodorow z obliczen [Wg/] >0.0020 0.10 ZGODNY <0.0020"
aromatycznych +0.0007
AZ Benzen PN-ISO 11423-1:2002 [ug/] 0.25 - 5000 1.0 ZGODNY <0.25"
HS-GC-FID +0.06
AZ | Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 [uo/] 0.030-1.20 0.1 ZGODNY <0.030"
P&T-GC-MS 40,009
£z | 1.2-dichioroetan | TNEN ISO 15680:2008 [ug/] 0.50-500 3.0 ZGODNY <0.50"
P&T-GC-MS +0.15
AiZ | Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 [ug/ 0.15-25.0 0.50 ZGODNY <0.15"
P&T-GC-MS +0.04
Suma .
E/Z |trihalogenometanéw PN-EN ;So(l))lgciZiO.ZOOS [ug/ >0.70 100 ZGODNY <0.70"
(THM) +0.21
Suma trichloroetenu | PN-EN ISO 15680:2008
1
Bz i tetrachloroetenu z obliczen kgl >030 10 ZGODNY <0.30" +0.09
Akrylamid PB-126/08.2019 wyd. Il z
A/Z | (akryloamid, amid dnia 01.08.2019r. [ug/] 0.010-2.00 0.10 ZGODNY <0.010"
kwasu akrylowego) HPLC-UV-VIS +0.003




Sprawozdanie z badan Strona: 6
CBID sp. z 0.0. Nr 18092/ZL/26
z dnia 29.06.2026 Stron: 9
Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.
Nazwa klienta: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13
Miejsce pobierania probki: ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa Prébke pobrat: Gruszka Karolina

Pomorskiego 3

wg PN-EN I1SO

19458:2007 (S.j* A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*-AIZ)
Data dostarczenia probki: 16.06.2026 Prébke dostarczyt: Pracownik CBiD
Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 12606/01/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-06-16
- . . Ls . ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa Pomorskiego
Miejsce pobierania probki / opis 3, fazienka na pietrze / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Zakres . .
Sj.” Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykonania Dopuszcgglne St\N'erdZ?n.'e Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PB-204/08.2021 wyd. | z
dnia 02.08.2021r.; PN-EN
E/Z | Suma pestycydow ﬁgégfggggf E::EE 'lgg g/ >0.010 0.50 ZGODNY <0.010"
6468:2002
z obliczen +0.003
PB-204/08.2021 wyd. | z
E/Z Atrazyna dnia ?;g’?fgg;;gg;"m g/l 0.010 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.010"
HPLC-UV-VIS +0.003
E/Z | Azinfos etylowy PN'E’\'GLZ_S,?;::ZOO“ [ug/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
+0.008
E/Z | Azinfos metylowy PN'E":SEZIC\’A?:ZOO“ [ug/] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
) +0.008
Bromofos metylowy PN-EN 12918:2004 } 1
E/Z (bromofos) GOMS [ug/] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025" o000
E/Z| Chlorfenwinfos PN'E'\:;::Z_T\’;S&ZOO“ [ug/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
+0.008
E/Z | Chlorpiryfos etylowy PN—El\é;1C2S'3/|1§:2004 [ng/M 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
) +0.008
Chlorpiryfos PN-EN 12918:2004 i ]
E/Z metylowy GOMS [ug/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025" 10008
E/Z Diazynon PN'E'\:;::Z%E:ZOO“ [ug/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
) +0.008
E/Z Dichlorfos PN'E"ngfgzoo“ [ug/] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
) +0.008
E/Z Dimetoat PN'ENG?_SEAE:ZOO“ [ug/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
+0.008
E/Z Fenitrotion PN'E":SEZIC\’A?:ZOO“ [ug/ 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
) +0.008
E/Z Fention PN'ENG1CZ_5:A1§:2004 Mg/l | 0.025-1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
+0.008
E/Z Malation PN-EI\:;1CZ_€'\3A188:2004 [ug/] 0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY <0.025"
+0.008




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 18092/ZL/26

z dnia 29.06.2026

Strona: 7

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki:

Stan probki

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13

ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa

Pomorskiego 3

16.06.2026

Bez zastrzezen

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Gruszka Karolina
wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j* A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*-AIZ)
Pracownik CBiD

Numer prébki

12606/01/S/26

Data/godzina pobierania prébki

2026-06-16

Miejsce pobierania probki / opis

ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa Pomorskiego
3, tazienka na pietrze / woda do spozycia

Rodzaj prébki

WODA

Sj*

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Stwierdzenie
zgodnosci

Dopuszczalne
wartosci

Wyniki badan / Niepewnos$¢

E/iZ

Paration etylowy

PN-EN 12918:2004
GC-MS

[ug/1]

0.025 - 1.00 0.10 ZGODNY

<0.025"

+0.008

E/iZ

Paration metylowy

PN-EN 12918:2004
GC-MS

[wg/]

0.025 - 1.00 ZGODNY

<0.025"

+0.008

E/iZ

Propetamfos

PN-EN 12918:2004
GC-MS

[ug/l

0.025 - 1.00 ZGODNY

<0.025"

+0.008

E/iZ

Symazyna

PB-204/08.2021 wyd. | z
dnia 02.08.2021r.; PN-EN
1SO 11369:2002
HPLC-UV-VIS

[ng/]

0.010 - 1.00 ZGODNY

<0.010"

+0.003

E/iZ

Triazofos

PN-EN 12918:2004
GC-MS

[mg/]

0.025 - 1.00 ZGODNY

<0.025"

+0.008

E/iZ

Zelazo

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/]

10 - 500000 200 ZGODNY

<10"

E/iZ

Antymon

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[ng/

0.10-5000 10 ZGODNY

<0.10"

+0.02

E/iZ

Arsen

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/]

1.0-5000 10 ZGODNY

<1.0"

E/iZ

Bor

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/1]

0.010-100.0 ZGODNY

<0.010"

+0.002

E/iZ

Chrom

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/]

1.0-5000 50 ZGODNY

<1.0"

E/iZ

Glin

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[ng/

10-100000 200 ZGODNY

<10"

E/iZ

Kadm

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/]

0.05-10.0 5.0 ZGODNY

<0.05"

+0.01

E/iZ

Magnez

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/]

0.50-5000 7-125** -

5.73

+1.40

E/iZ

Mangan

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/]

1.0-100000 50 ZGODNY

11.0

E/iZ

Miedz

PN-EN ISO
17294-2:2024-04
ICP-MS

[mg/1]

0.0010-5.00 2.0 ZGODNY

<0.0010"

+0.0002




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 18092/ZL/26

z dnia 29.06.2026

Strona: 8

Stron: 9

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
84-217 SZEMUD, KARTUSKA 13

ujecie Warzno, Warzno, ul. Gryfa

Pomorskiego 3

Data dostarczenia probki:

16.06.2026

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Gruszka Karolina
wg PN-EN ISO

19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*-AIZ)

Pracownik CBiD

Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 12606/01/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-06-16
Miejsce pobierania prébki / opis ulecie V\{arzno, Wa.rzno, ul. Gryfa Pom?rsglego
3, tazienka na pietrze / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie - A o
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania o = Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
Elz Nikiel 17294-2:2024-04 [wg/ 1.0-5000 20 ZGODNY <1.0"
ICP-MS 0.2
PN-EN ISO
E/iZ Otow 17294-2:2024-04 [ug/] 0.1-5000 10 ZGODNY <0.1M
ICP-MS +0.02
PN-EN ISO
E/z Selen 17294-2:2024-04 [wg/ 1.0-5000 20 ZGODNY <1.0"
ICP-MS 0.2
PN-EN ISO
E/Z Sod 17294-2:2024-04 [mg/l] 0.50-100000 200 ZGODNY 5.04
ICP-MS +1.30
PN-EN ISO
ElZ Srebro 17294-2:2024-04 [mg/N 0.0010-50.0 0.010 ZGODNY <0.0010"
ICP-MS +0.0002
PN-EN ISO
E/iZ Rteé 17294-2:2024-04 [ug/] 0.10-500 1 ZGODNY <0.10"
ICP-MS +0.02
T"::L‘i?j@ggr‘]’é”a PB-116/08.2019 wyd. Il z
AlZ stezenie wapnia i dnia 01 .Q8.2Q1 or. [mg/l CaCO,] >3.30 60-500 ZGODNY 134
z obliczen
magnezu) +34

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 19.06.2026 godz. 09:30
Przechowywanie prébki do 72 h
Temperatura badan: 22,4°C

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 19.06.2026 godz. 09:30

Przechowywanie prébki do 72 h
Temperatura badan: 22,4°C
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.
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*** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynoéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie moze
przekraczaé wartosci 0.10 mg/I.

*** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie waros$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynow (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie moze
przekraczaé wartosci 0.10 mg/I.

TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuije sie
metode petng. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmoéw.

TON V- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie
metode petng. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Zaleca sig, aby ogolna liczba mikrorganizmoéw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezen wyszczegodlnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

W sumowaniu sktadowa wynikéw ponizej zakresu oznaczalno$ci traktowana jest jako wartos¢ ,0”

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonejdo spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
Suma pestycydéw wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
obejmuje:

- pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4'-DDE (p,p'-DDE); 4.4’-DDT (p,p'-DDT);
4.4'-DDD (p,p'-DDD), 2.4'-DDE (o,p'-DDE); 2.4’-DDT (0,p'-DDT); 2.4'-DDD (0,p'-DDD), heksachlorocykloheksany: a-HCH; B-HCH; y-HCH (lindan);
0-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu, metoksychlor,
aldehyd endryny, pentachlorobenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, alachlor, trifluralina.

- pestycydy fosforoorganiczne: azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, diazinon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fention, paration metylowy,
paration etylowy, chlorpiryfos etylowy, chlorpiryfos metylowy, bromofos metylowy (bromofos), dimetoat, propetamfos, triazofos.

- pestycydy azotoorganiczne: atrazyna, symazyna.

W sumowaniu sktadowa wynikéw ponizej zakresu oznaczalnosci traktowana jest jako wartos¢ ,0”

***Magnez: nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszejzawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledoéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozgdana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie naklada obowigzku uzupetniana minimalnej zawartosci.

Twardos¢ ogolna - obliczona na podstawie analizy zawartosci Ca i Mg metodg ICP-MS. W sumowaniu sktadowa wynikéw ponizej zakresu
oznaczalnosci traktowana jest jako wartos¢ ,0”

*** Twardos$é - w przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozgdana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zataczniku nr 4 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przez przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Data rozpoczecia badan: 16.06.2026

Data zakonczenia badan: 23.06.2026

Niepewno$¢: niepewnos¢ rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Dla rezultatéw badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewnosc¢ rozszerzona dotyczy wartosci niepewnosci dla dolnego/gornego zakresu pomiarowego metody

Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik
pokrycia k= 2 zapewniajac poziom ufnosci okoto 95 %.Potaczong niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, E - metoda akredytowana z zakresu
elastycznego. Lista badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego udostepniona jest na stronie internetowej CBiD,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiD nr NS-HK.9011.4.3.2026 z dnia 17.02.2026r.

1) < - rezultat badania ponizej zakresu pomiarowego (nie dotyczy wartosci progowej smaku i zapachu)

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Do stwierdzenia zgodno$ci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji :
wg ILAC-G8:09/2019: binarna-zasada prostej akceptacji (pkt 4.2.1). Opis metody podany na www.cbid.pl w zaktadce "do pobrania".W przypadku wynikéw zblizonych do
granicy tolerancji ryzyko btednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgca
lub inng jednostke dokonujacg oceny zgodnosci. Stwierdzenie zgodnosci realizowane w odniesieniu do rezultatéw przeprowadzono w ramach opinii i interpretaciji.
Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta i mogg mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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